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Основное окно программы (рис. 1) 
При запуске программы, в некоторых версиях ОС, может сразу не отображаться перечень уже 

существующих объектов (выделено зеленым на рис. 1). Для отображения объектов необходимо 
свернуть окно (выделено красным на рис. 1), а затем развернуть окно с панели задач рабочего стола. 

 

 
 

Рис. 1 
 

Основное окно (создается при запуске программы) состоит из разделов меню: 

1. Потребитель 

2. Задачи 

3. Материалы 

4. Настройки 

5. Справка 

6. Выход 

При нажатии меню «Справка», далее «Руководство пользователя версии V 4.01» открывается данный 

справочный материал в формате PDF соответствующего редактора. 

В основном окне представлен перечень объектов, который формирует пользователь программы. 

Программа изначально содержит примеры расчета зданий: 

- административного «Здание НОР» 
- промышленного «Производственное здание» 

При вводе данных в любом окне необходимо руководствоваться следующим правилом: Пустых (не 

заполненных) ячеек не должно быть, за исключением полей выделенных цветом, значения в которые 

вставляются автоматически, либо при нажатии на кнопку «Расчет». Если значение не определено – ставится «0» 
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1. Раздел меню «Потребитель» 

 

Содержит следующие подразделы (см. рис. 2): 

1.1. Создать объект 

1.2. Создать копию объекта 

1.3. Переименовать объект 

1.4. Расчет здания (отопление + мероприятия) 

1.5. Расчет Отопление Вентиляция ГВС (анализ) 

1.6. Удалить объект 

1.7. Перейти к форме 

В строке комментария, в нижней части окна высвечивается текст о выбранном объекте «Выбран 

потребитель – «Наименование объекта»». Для этого необходимо произвести щелчок левой кнопки мыши на 

выбранном объекте основного окна. Выбранный объект можно либо Изменить, либо Удалить (из сплывающего 

меню основного раздела – «Потребитель», как показано на рис. 2). При двойном щелчке левой кнопки мыши на 

выбранном объекте, автоматически осуществляется переход в режим редактирования или просмотра (аналогично 

нажатию кнопки подраздела «Изменить» раздела «Потребитель»). 

 
 

Рис.2 

 

1.1. Создать объект 

Создание объекта теперь осуществляется следующим образом (см. рис. 3): 
 

 

Рис. 3 

Необходимо ввести: 

1. Наименование объекта (наименование не должно совпадать с уже имеющимися объектами) 

2. Тип здания (Вводится обязательно. Если нет среди списка нужного типа здания – выбираете любое 

близкое по сродству. В дальнейшем по любому типу зданию настройки изменить можно самостоятельно. 
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При выборе типа здания закладываются только нормируемые удельные характеристики, температуры 

внутреннего воздуха и влажность (для выбора по зонам коэффициента теплопроводности материалов) 

3. Объем здания по наружному обмеру (предлагается вводить объем, так как сразу определяются 

удельные отопительные и вентиляционные характеристики по МДС 41.4. При желании потом можно 

изменить) 

Если мы ввели все корректно, то можно либо сохранить, либо выйти без сохранения (т.е. объект создан не 

будет). Если мы нажимаем на сохранить, сразу формируется готовая сохраненная база данных по 

объекту. Данные по всем формам имеются, но их надо корректировать. Про мере корректирования можно 

всегда сохранить уже новые введенные значения на любой стадии заполнения. Сохранение как бы 

происходит автоматически при выходе из форм заполнения, но идет всегда запрос подтверждения на 

сохранение. Если вы не хотите сохранять новые данные, а используете объект для промежуточных 

расчетов, тогда всегда можно отказаться от сохранения измененных значений для выбранного объекта. 

1.2. Создать копию объекта 

Если у Вас объект типовой, с тем, который у Вас уже имеется в базе, то можно скопировать любой объект, 

а затем переименовать его под новое название. Создание копии происходит автоматически с добавлением 

к выбранному объекту слова» Копия». Далее можно копированный объект переименовать, но не забудьте 

его выбрать в общем окне меню. 

1.3. Переименовать объект 

Переименование объекта происходит следующим образом (см. рис. 4). Просто надо ввести новое 

название объекта. Если наименование объекта уже имеется, то будет выдано сообщение, что объект с 

таким именем существует. Необходимо изменить название. 
 

 

Рис. 4 

1.4. Расчет здания (отопление + мероприятия) 

Выбор данного раздела меню осуществляет переход к расчету системы отопления здания и составления 

типовых мероприятий, где последовательно осуществляется расчет в следующих окнах, описание работы 

в которых приведено в разделах 1.4.1 – 1.4.9. То же самое осуществляет двойной щелчок левой кнопки 

мыши на выбранном объекте. Список и правила заполнения форм приведены ниже. 

 

1.4.1. Окно «Выбор параметров микроклимата» 

1.4.2. Окно «Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций» 

1.4.3. Окно «Расчетные значения теплопередаче окон и фонарей» 

1.4.4. Окно «Расчетные значения теплопередаче стен, покрытий и перекрытий» 

1.4.5. Окно «Расчетные и нормируемые характеристики здания» 

1.4.6. Окно «Расчет потребления тепловой энергии по месяцам» 

1.4.7. Окно «Расчет по утеплению ограждающих конструкций» 

1.4.8. Окно «Составление энергосберегающих мероприятий» 

1.4.9. Окно «Технико-экономический расчет». 
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1.4.1. Окно «Выбор параметров микроклимата» 
Данное окно формируется при нажатии кнопки «Расчет здания (отопление + мероприятия)», либо двойного 

щелчка мыши на выбранном объекте. На рис. 5 представлен обзор данного окна. 
 

 
Рис. 5 

 

При заполнении данного окна необходимо выполнить последующие действия: 
1. Осуществить выбор одного из двух объектов щелчком левой кнопки мыши в верхней части окна (рис. 5): 
 - Помещения жилых и общественных зданий;  или 
 - Производственные помещения. 
При выборе «Помещения жилых и общественных зданий» необходимо из раскрывающего списка, как 

показано на рис. 6 выбрать тип здания: 
 - Детские дошкольные учреждения; 
 - дома престарелых и инвалидов; 
 - жилые здания и общежития; 
 - общественные здания; 

 
 

Рис. 6 
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При выборе «жилые здания и общежития» или «общественные здания» необходимо конкретизировать тип 
выбранных зданий из списка как показано ниже: 

 

 
 

 
 
При выборе «производственные помещения» необходимо из раскрывающего списка, как показано на рис. 7 

выбрать категорию здания: 
 - Легкая – I а; 
 - Легкая – I б; 
 - Средней тяжести – II а; 
 - Средней тяжести – II б; 
 - Тяжелая – III; 
Для каждой выбранной категории по ГОСТ 12.1.005-88 в разделе «Оптимальные и допустимые величины 

показателей микроклимата» будет дана текстовая расшифровка (выделено красным). 
 

 
 

Рис. 7 
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После выбора категории необходимо уточнить тип выбранного производственного здания из списка как 
показано ниже: 

 

 
 
В разделе «Оптимальные и допустимые величины показателей микроклимата» формируются автоматически 

показатели оптимальных температур, относительной влажности и скорости движения воздуха согласно ГОСТ 
30494-96 для жилых и общественных зданий и ГОСТ 12.1.005-88 – производственных помещений. 

В разделе «Определение расчетных параметров микроклимата» (см. рис. 7) формируются оптимальные 
значения температур внутреннего воздуха, относительной влажности и скорости движения воздуха в 
помещениях зданий. Данные значения можно скорректировать до расчетных показателей, которые необходимо 
будет использовать в последующих расчетах. 

Для дальнейшего расчета выбранного здания и сооружения необходимо указать климатическую зону 
расположения объекта. В этом случае, в нижней части окна, напротив подписи «Выбрать город» пишем город, 
который наиболее подходит для расчетов согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». Выбранный 
вами город должен отображаться в таблице. Напротив него должна стоять черная стрелка как показано ниже: 
(Выбран город «Нижний Новгород по первым введенным 3 буквам. Наименование объекта – города необходимо 
вводить с заглавной буквы). 

 

 
 
При определении города (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») автоматически 

определяются условия эксплуатации ограждающих конструкций и зона влажности (для нашего примера: условия 
эксплуатации – «А», зона влажности – «2», как показано выше на рисунке). Эти данные нам будут необходимы 
для последующего расчета. 

После ввода всех необходимых данных с помощью кнопки далее переходим к следующему окну 
«Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций». Если значения введены не 
корректно, переход к следующему окну будет не возможен. 
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1.4.2. Окно «Нормируемые значения сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций» 

 
Данное окно (рис. 8) является показательным и в нем лишь отображаются расчетные значения согласно 

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» таблица 4 - Нормируемые значения сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций, это: 

 
1. Градус сутки отопительного периода (ГСОП) 
2. Приведенное сопротивление теплопередаче стен 
3. Приведенное сопротивление теплопередаче покрытий и перекрытий над проездами 
4. Приведенное сопротивление теплопередаче покрытий чердачных, над холодными подпольями и 

подвалами 
5. Приведенное сопротивление теплопередаче окон и балконных дверей 
6. Приведенное сопротивление теплопередаче фонарей. 
 
Комментарий: значения имеют размерность м2 °С/Вт. В отчетах данные значения приводятся в (м2 ч•°С)/ккал 

 
Значение внутренней температуры в данном окне изменить нельзя, так как она задается в предыдущем окне 

(неизменяемые ячейки выделяются темным цветом). 
Значения средней температуры за отопительный период и количество дней в отопительном периоде 

автоматически берутся из СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для выбранной климатической зоны, 
которую мы определили в предыдущем окне. При желании эти значения можно скорректировать для конкретной 
региональной климатической зоны, если она не указана в СНиП 23-01-99. При этом необходимо поставить 
галочку в поле «расчет для новых параметров» предварительно щелкнув левой кнопкой мыши на данном поле. 
Расчет сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций и ГСОП производится автоматически. При 
повторном щелчке мыши галочка в поле убирается и возвращается предыдущий расчет согласно СНиП 23-01-99. 
Вид окна представлен на рис. 8. 

 
Для перехода в предыдущее или последующее окно внизу располагаются кнопки «Назад» и «Далее». При 

нажатии на кнопку «Далее» формируется новое окно «Расчетные значения теплопередаче окон и фонарей» для 
ввода данных (см. раздел 4.3). 

 

 
Рис. 8 
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1.4.3. Окно «Расчетные значения теплопередаче окон и фонарей» 
 

В данном окне необходимо ввести площади стен и др. ограждающих конструкций (в м
2
) согласно проектной 

документации или техпаспорта здания. Для предварительного расчета можно произвести обмер самостоятельно. 
Необходимо также в обязательном порядке ввести объем здания, высоту в метрах и этажность. Для 
производственных зданий этажность вводится согласно 3 м на этаж. Поле «Общая площадь» формируется 
автоматически путем суммирования. 

 

В верхней правой части окна имеется раскрывающийся список (подсказка) для определения светового 
проема. Ниже, также в раскрывающемся списке указывается вид переплета (деревянный или стальной). Данная 
подсказка предназначена для автоматического формирования сопротивления теплопередаче и 
воздухопроницаемости окон согласно СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» и необходима для выбора 
показателей окон старого образца. При этом заполняются автоматически поля «сопротивление окон» и 
«воздухопроницаемость». Также необходимо учесть, что при эксплуатации окон (в частности деревянных и 
стальных) в течение более 5 лет сопротивление теплопередаче желательно уменьшить на 20% от расчетного. 
Воздухопроницаемость при этом должна быть 8-10 кг/м

2
 ч. 

Если в здании установлены современные пластиковые окна, то необходимо воспользоваться паспортом на 
установленные окна (либо осуществить поиск в интернете) для определения сопротивления теплопередаче и 
воздухопроницаемости окон. Воздухопроницаемость в этом случае можно принять 3-4 кг/м

2
 ч. 

Вид окна представлен на рис. 9. 
 

 
Рис. 9 

 

Для перехода в следующее окно «Расчетные значения теплопередаче стен, покрытий и перекрытий» 
нажмите кнопку «Далее». Кнопка выход возвращает в основное окно, при этом будет произведен запрос на 
сохранение «ДА» или «НЕТ». Если нажать кнопку «ДА», то произойдет автоматически сохранение введенных 
данных для конкретного объекта. 

 

Комментарий: Значения сопротивление окон (сопротивление теплопередачи, размерностью м
2
·ч 

о
С/ккал) и воздухопроницаемость (размерностью кг/(м

2
×ч)) (см. рис. 17 выд. красным) являются важными 

параметрами при определении расчетно-нормативной удельной отопительной характеристики здания по 
ограждающим конструкциям, которая будет представлена в форме «Расчетные и нормируемые 
характеристики» (см. рис. 10 и раздел 4.5). 

 

В данном окне имеется надпись с галочкой «Пропустить форму заполнения расчет теплопередаче стен, 
покрытий и перекрытий» (выделено синим на рис. 9). Если мы не будем составлять мероприятие по утеплению 
стен, покрытий и перекрытий, то в принципе нет и необходимости заполнять следующую форму. Просто надо 
поставить галочку и нажать кнопку далее. Форма «Расчетные значения теплопередаче стен, покрытий и 
перекрытий» (раздел 4.4) будет пропущена. Будет осуществлен переход в форму окна «Расчетные и 
нормируемые характеристики здания» (раздел 4.5). 

 

Необходимо обратить внимание на то, что значение удельной характеристики (выделено красным на рис. 10 
окна «Расчетные и нормируемые характеристики здания» (раздел 4.5)) в случае отсутствия заполнения 
формы «Расчетные значения теплопередаче стен, покрытий и перекрытий» (раздел 4.4) может быть любым 
и не будет оказывать в целом на расчет и анализ режимов работы системы отопления. Данная величина 
удельной характеристики здания (расчетная по ограждающим конструкциям) нужна лишь для того, чтобы 
определить процент экономии тепла от выбранной толщины утеплителя. Даже при ошибочном выборе 
теплопроводности материалов стен, покрытий и перекрытий в предыдущем окне значение экономии будет 
оставаться приблизительно постоянным при выборе определенной толщины утеплителя (выделено 
красным на рис. 11) в окне «Расчет по утеплению ограждающих конструкций» (см. раздел 4.7) для 
составления мероприятия по утеплению ограждающих конструкций. Расчет окончательной экономии 
рассматривается в конечном итоге относительно фактического потребления, а не относительно полученной 
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удельной характеристике потерь через ограждающие конструкции. И нам важно в расчете получение именно 
этой экономии в процентах, а не других удельных показателей. 
ЕЩЕ РАЗ! Определение расчетной удельной отопительной характеристики здания по ограждающим 
конструкциям необходимо лишь для проведения расчета по утеплению ограждающих конструкций и 
получения экономии тепловой энергии в процентах при выборе толщины утепляющего слоя. 
Полученный процент экономии в дальнейшем используется в фактическом потреблении тепловой 
энергии для составления мероприятия по утеплению ограждающих конструкций (рис. 11). 
Единственно важное и нужное нам значение (в форме окна рис. 10) это значение нормируемой 
удельной отопительной характеристики здания q_h(req) (по СНиП 23-02). Относительно этой величины и 
определяется в дальнейшем класс энергоэффективности здания (существующего и после проведения 
предложенных нами энергосберегающих мероприятий). Расчетно-нормативная удельная 
характеристика будет определяться далее в ходе проведения анализа динамики потребления тепловой 
энергии по месяцам по коэффициентам энергоэффективности с учетом авторегулирования. 
 

 
Рис. 10 

 

Рис. 11 
 

Согласно рисунку 11 (см. также раздел 4.7), когда выбираются толщины утеплителя для 

ограждающих конструкций в метрах (выделено красным) коэффициенты теплопроводности имеют 

следующие значения: 

- Коэффициент теплопроводности утеплителя наружной стены для расчетов выбирается равным 

0,08 Вт/(м*К). Как правило, можно использовать плиты минераловатные жесткие. 

- Коэффициент теплопроводности утеплителя для утепления горизонтальных поверхностей 

(перекрытий), цокольного и чердачного перекрытий при расчете выбирается равным 0,045 Вт/(м*К). 

Как правило, можно использовать плиты минераловатные прошивные на синтетическом связующем.  
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1.4.4. Окно «Расчетные значения теплопередаче стен, покрытий и 
перекрытий» 

 
Данное окно предназначено для ввода данных теплопроводности материала ограждающих конструкций и 

толщины выбранного слоя. Количество слоев, состоящих из различных материалов, для стены, кровли и пола 
может быть несколько. Программой предусмотрено ввод данных теплопроводности и толщины слоя для 
определения сопротивления теплопередаче стен, кровли и пола до 5 слоев каждой ограждающей конструкции. 

При формировании слоев и определении сопротивления теплопередаче необходимо воспользоваться 
подсказкой для определения теплотехнических показателей строительных материалов и конструкций, указанных 
в полях «категория 1», «категория 2», «материал» и «плотность» согласно СНиП II-3-79, где автоматически 
определяется поле «теплопроводность, ккал/ч м С». При желании можно ввести свое значение 
теплопроводности материала по паспортным данным и толщину – согласно проекта и техпаспорта здания.  

После ввода значений в поля «теплопроводность» и «толщина» для конкретного материала и слоя 
необходимо нажать кнопку «вставить». 

Путем последовательного выбора различных материала и указания толщины с последующим нажатием на 
кнопку «вставить» заполняем слои для каждой ограждающей конструкции. Переход для определения 
сопротивления теплопередачи следующих ограждающих конструкций (кровли и пола) аналогичным образом 
осуществляется щелчком мыши на поле «КРОВЛЯ» или «ПОЛ». 

Удаление конкретного слоя (при неправильном или повторном вводе) для ограждающей конструкции 
(СТЕНА, КРОВЛЯ, ПОЛ) осуществляется путем нажатия левой кнопки мыши на цифру конкретного слоя 
выбранной ограждающей конструкции или цифру 1 – для удаления всех слоев (выделено красным цветом на 
рис. 12, аналогично цифры 1 для кровли и пола). 

При изменении слоев ограждающих конструкций уже существующего здания (занесенного в базу данных) 
необходимо будет внести последовательно все слои заново, путем полного удаления, нажав левую кнопку мыши 
на 1 (единичке) конкретной ограждающей конструкции (СТЕНА, либо КРОВЛЯ, либо ПОЛ). 

Выбор ограждающей конструкции осуществляется нажатием левой кнопки мыши на надписи либо «СТЕНА», 
либо «КРОВЛЯ», либо «ПОЛ». При этом выбранная ограждающая конструкция выделяется красным цветом. 

Только после формирования всех слоев всех ограждающих конструкций следует нажать кнопку «Далее» для 
перехода к следующему окну «Расчетные и нормируемые характеристики здания». Пример заполнения приведен 
на рис. 12. 

 

 
Рис. 12 
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В версии 4.01 добавился «Расчет по грунту». В верхнем правом углу (рис. 12) имеется кнопка «Расчет по 

грунту». При ее нажатии осуществляется переход в окно «Расчет сопротивления теплопередаче по грунту» (рис. 
13), где можно выбрать схему здания (рис. 14) и для конкретной схемы рассчитать сопротивление 
теплопередаче, которое рассчитывается как в (м

2
 ч °С/ккал), так и (м

2
 °С/Вт). 

 

 
 

Рис. 13 
 

 
 

Рис. 14 
 
При нажатии на кнопку «Вставить значение» (рис. 13) автоматически осуществляется переход в Окно 

«Расчетные значения теплопередаче стен, покрытий и перекрытий» (см. рис. 12) и в ограждающую конструкцию 
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«ПОЛ» в один из слоев происходит вставка «Расчет по грунту». Пример вставки значения расчета по грунту 
приведено на рисунке ниже. 

 
 
Надо отметить, что при расчете сопротивления теплопередаче по грунту (R) в ячейке теплопроводность 

указывается значение «1», а в ячейке толщина значение самого сопротивления теплопередаче. На эти ячейки 
внимание можно не обращать. Истинное значение сопротивления теплопередаче будет отражаться в ячейке «R». 

«Расчет по грунту» также представлен в виде самостоятельной задачи. Для этого надо в главном меню (см. 
рис. 1) нажать раздел «Задачи» и далее из списка, который представлен на рис. 15 выбрать кнопкой мыши 
«Расчет пола по грунту». 

 

 
 

Рис. 15 
 

В правом верхнем углу (рис. 12) есть надпись «База». При нажатии на надпись высветится окно как показано 
на рис. 16. Данное окно формируется автоматически и в таблицу заносятся те материалы, которые были ранее 
использованы в расчетах. Данное окно можно использовать как подсказку. При этом надо выбрать конкретный 
материал из таблицы и нажать кнопку «Выбрать» и далее «Выход». 

Значения теплопроводности и толщину материала можно уже скорректировать в основном окне (см. рис. 12) 
и далее нажать кнопку «Вставить». 

В строке «материал» можно самостоятельно изменить название, по желанию. Но только после этого 
необходимо скорректировать значения теплопроводности и толщину материала. 

 

 
 

Рис. 16 
 

Из существующей базы всегда можно удалить материал, нажав при выбранном объекте кнопку «Удалить». 
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1.4.5. Окно «Расчетные и нормируемые характеристики здания» 
 
Данное окно является показательным и не подразумевает ввод данных. 
Здесь представлен трансмиссионный и инфильтрационный коэффициенты теплопередачи, а также 

определяется общий приведенный коэффициент теплопередачи согласно формулы приведенной ниже 
 

Km = Kпр + Kinf 

 
Далее приведено значение удельной отопительной характеристики здания определенное с учетом потерь 

через ограждающие конструкции согласно СНиП 23-02-2003 по упрощенной методике, приведенной в 
«Методических указаниях по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла 
отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий», М.: СНТИ АКХ, 2002. Данные 
сопротивления теплопередачи рассчитываются с учетом ввода данных материала стен и др. ограждающих 
конструкций. 

Ниже приведена удельная отопительная характеристика здания по МДС 41-4.2000. 
Следующей строкой приведена расчетная удельная отопительная характеристика, которая определяется по 

сопротивлениям теплопередачи, приведенных в окне «Нормируемые значения сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций» взятых из таблицы 4 СНиП 23-02-2003. 

В поле последней строки «Нормируемая удельная характеристика здания» приводится значение согласно 
таблицы 9 СНиП 23-02-2003. 

Вид окна представлен на рис. 17. 
 

 
 

Рис. 17 
 
Комментарий: Значения в данном окне носят только информационный характер и не будут 

использоваться в расчете и анализе режимов работы системы отопления, за исключением двух 
величин, это: 

1. удельная отопительная характеристика здания (расчет по ограждающим конструкциям); 
2. нормируемая удельная отопительная характеристика здания (по СНиП 23-02). 
Первое значение (выделено желтым на рис. 17) используется только в мероприятие «Утепление 

ограждающих конструкций». Если мы не производим заполнение формы окна «Расчетные значения 
теплопередаче стен, покрытий и перекрытий» и не собираемся составлять мероприятие по 
утеплению ограждающих конструкций, то данное значение может быть произвольным. Обращать 
внимание на него не надо. 

Второе значение нами будет использоваться для определения класса энергоэффективности при 
сопоставлении с фактической удельной характеристикой здания. 

 
 
Переход к новому окну «Расчет потребления тепловой энергии по месяцам» осуществляется нажатием 

кнопки «Далее». 
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1.4.6. Окно «Расчет потребления тепловой энергии по месяцам» 
 

В данном окне формируется динамика потребления тепловой энергии по месяцам с учетом коррекции 
количество дней в отопительном периоде, принятым за базовый год. 

С помощью календаря мы вручную можем выставить начало и конец отопительного периода за базовый год. 
Автоматически происходит пересчет, который определяет фактическое количество дней в отопительном периоде 
(отображается в правом верхнем углу). Здесь можно рассматривать динамику потребления тепловой энергии как 
за отопительный период календарного года, так и за отопительный период в целом (включая начало 
отопительного сезона осеннего периода и заканчивая весенним периодом следующего года). 

В этом окне необходимо заполнить ячейки со средней температурой по месяцам (согласно данных 
метеослужбы данного региона за базовый год). При отсутствии данных можно воспользоваться интернетом 
(http://meteo.infospace.ru), где содержатся архивные данные температур некоторых районов. 

Необходимо также заполнить ячейки «фактического кол-ва тепла» (фактического потребления тепловой 
энергии зданием по месяцам) по данным либо приборов учета тепловой энергии, либо по сменным журналам 
учета тепловой энергии и теплоносителя. Данные потребления можно запросить в энергоснабжающей 
организации. Так или иначе учет должен вестись в обязательном порядке. Если данные отсутствуют, необходимо 
смоделировать потребление по данным инструментальных замеров расхода и температуры теплоносителя в 
тепловом узле потребителя и фактической температуре внутри помещений. 

После заполнения всех полей ввода необходимо нажать кнопку «Расчет». В результате будут определены 
следующие показатели (выделено синим на рис. 18): 

1. фактическое потребление 

2. потребление по расчетной удельной характеристике. 

Данное значение является показательным и приводится лишь для сравнения с фактом. Определяется по 

удельной характеристике (по значению в ячейке выделено зеленым). Значение расчетной удельной 

отопительной характеристики не принципиально. В расчетах по составлению мероприятий не 

используется и приводится только для сравнения с фактом. Для составления мероприятий и определения 

потенциала экономии нужны только фактические показатели и показатели энергоэффективности. 

Показатели энергоэффективности, которые определяются из динамики потребления тепловой энергии по 

месяцам по авторегулированию, приводятся в процентах и процент от факта и будет составлять 

экономию. 

3. Расчетно-нормативное потребление. 

Значение рассчитывается с учетом построения динамики по месяцам и показателей 

энергоэффективности. Это значение будет определять расчетно-нормативную удельную характеристику. 

4. Фактическая удельная отопительная характеристика определяется по факту потребления. 

5. Расчетно-нормативная удельная отопительная характеристика определяется по расчетно-

нормативному потреблению. 

6. Общий потенциал экономии. 

Это максимально допустимая экономия в системе отопления здания, определенная по коэффициентам 

энергоэффективности с учетом авторегулирования, которая затем и должна быть принята как базовая при 

составлении мероприятий. 

Комментарий: Программа направлена, главным образом, на проведение расчета и анализа систем 

теплопотребления здания, а также составления энергосберегающих мероприятий. Определение расчетно-

нормативной отопительной характеристики здания производится не по расчету потерь тепловой энергии 

через ограждающие конструкции и не путем приведения значений из других источников, включая МДС, 

договорные нагрузки или другое. Расчетно-нормативное значение находится исключительно из факта 

потребления и определения потенциала экономии тепловой энергии, определенного по коэффициентам 

энергоэффективности из динамики потребления (именно потребления, а не потерь) тепловой энергии 

зданием по месяцам. За основу методики расчета в определении расчетно-нормативной отопительной 

характеристики здания принимается методика, приведенная в приложении Г СНиП 23-02-2003 по 

авторегулированию. 

При желании можно изменить значения в ячейках, выделенные розовым цветом, в частности значение 
удельной отопительной характеристики. После этого необходимо нажать кнопку «Расчет». 

Пример заполнения формы приведен на рис. 18. 
В данном окне можно осуществить просмотр диаграммы «Динамика потребления тепловой энергии по 

месяцам» нажав на кнопку «Диаграмма» (рис. 19). 

http://meteo.infospace.ru/
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Рис. 18 
Комментарий: Значения в полях (выделено красным) заполнения напротив месяца где указано «0» дней 

должно стоять «0» - это средняя температура и и фактическое количество тепла. Средние температуры в полях 
заполнения не должны превышать 8° С. Это необходимо для корректности расчета, а также из соображений, что 
отопительный период по месяцам не может быть со средними температурами выше 8° С согласно Правил 
(подразумеваются Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок). 

 

 
Рис. 19 

 
После выполнения расчета нажимаем кнопку «Далее» и переходим в новое окно «Расчет по утеплению 

ограждающих конструкций». 
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1.4.7. Окно «Расчет по утеплению ограждающих конструкций» 
 

В данном окне осуществляется ввод данных для формирования мероприятий по утеплению ограждающих 
конструкций. 

Данное окно состоит из двух блоков: 
1. Процедура выбора замены оконных блоков 
2. Процедура определения толщины утеплителя в ограждающих конструкциях 
1. Процедура выбора замены оконных блоков. 
В ячейки «Площадь заменяемых окон» и «Сопротивление теплопередачи существующих окон» 

автоматически вставляются значения ранее введенных данных. Площадь заменяемых окон может быть 
изменена на реальное количество по площади существующих окон, которое подлежит замене (должно быть 
меньше или равно полученного значения). «Сопротивление теплопередачи существующих окон» должно 
оставаться неизменным. 

В ячейку «Сопротивление теплопередачи нового стеклопакета» должно быть введено значение 
сопротивление теплопередачи нового устанавливаемого окна, которое будет рекомендоваться в качестве 
мероприятия по замене окон. Данное сопротивление должно быть взято из паспортных данных. Также это 
значение может быть определено с помощью подсказки на пластиковые окна из строки «Выбор стеклопакета». 
Из раскрывающего списка можно выбрать пластиковое окно из стандартного ряда существующих ныне окон. Для 
каждого пластикового окна уже определено сопротивление теплопередачи, которое автоматически будет 
вставлено в поле ячейки «Сопротивление теплопередачи нового стеклопакета». 

2. Процедура определения толщины утеплителя в ограждающих конструкциях 
При определении толщины утеплителя в ограждающих конструкциях, по которым будет формироваться 

мероприятие по утеплению ограждающих конструкций, необходимо руководствоваться расчетной величиной 
толщины утеплителя которое приведено справа от ячеек «Толщины утеплителя». Необходимо принять к 
сведению, что толщина утеплителя не должна быть более 0,08 м (величина толщины утеплителя приведена в 
метрах). 

После ввода всех данных необходимо нажать кнопку «Расчет». При этом будет рассчитана удельная 
отопительная характеристика здания (УОХЗ) с учетом предлагаемой толщины утеплителя для каждой 
ограждающей конструкции и в целом при замене окон, стен, кровли и пола. 

Справа от значения будет проставлена экономия в процентах при утеплении заданной толщины и замене 
окон. Данные расчета представлены на рис. 20. 

 
Рис. 20 

 

Если мы не заполняли Окно «Расчетные значения теплопередаче стен, покрытий и перекрытий» или нет 
необходимости составлять в дальнейшем мероприятие по утеплению ограждающих конструкций, то в ячейках 
толщин утеплителя значения необходимо поставить «0». 

Коэффициент теплопроводности утеплителя наружной стены для расчетов выбирается равным 0,08 
Вт/(м*К). Как правило, можно использовать плиты минераловатные жесткие. 

Коэффициент теплопроводности утеплителя для утепления горизонтальных поверхностей (перекрытий), 
цокольного и чердачного перекрытий при расчете выбирается равным 0,045 Вт/(м*К). Как правило, можно 
использовать плиты минераловатные прошивные на синтетическом связующем. 

Переход к следующему окну «Составление энергосберегающих мероприятий» осуществляется нажатием 
кнопки «Далее».  
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1.4.8. Окно «Составление энергосберегающих мероприятий» 

В данном окне формируются энергосберегающие мероприятия (рис. 21). Те мероприятия, которые мы хотим 

включить в нашу программу необходимо пометить галочкой. Для расчета необходимо будет дополнительно 

ввести некоторые значения в пустые ячейки. Это: 

1. Бытовые теплопоступления за отопительный период в МВт ч (определяются по показаниям 

потребления электрической энергии). 

2. Расчетное (возможное или среднее) количество людей, находящихся в здании и фактическое 

число часов пребывания за отопительный период. 

3. При выборе мероприятия «Дежурное отопление» необходимо также указать количество часов пребывания 

людей в здании в отопительный период и среднее значение температуры до которой необходимо произвести 

снижение в часы дежурного отопления (в качестве подсказки производится расчет температуры до которой 

рекомендуется снижение). 

4. При выборе мероприятия «Установка терморегуляторов на отопительных приборах» следует указать в 

ячейке коэффициент использования тепловой энергии отопительными приборами, который определяет долю 

отопительных приборов от общего количества, на которых предполагается установить терморегуляторы. 

5. При выборе мероприятия «Установка термоотражающей пленки» необходимо указать тип 

отопительного прибора, а также долю отопительных приборов от общего количества установленных приборов 

за которым будет произведена установка пленки. 

 

 
Рис. 21 

 

Мероприятия: 

3. Автоматизация теплового узла потребителя 

4. Пофасадное регулирование 

6. Установка терморегуляторов на отопительные приборы 

могут быть рассчитаны как в автоматическом режиме, так и с корректированными расчетными значениями 

по экономии. 

При нажатии на данные мероприятия высвечивается окно (см. рис. 22) 
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Рис. 22 

 

Для формирования общей экономии тепла при составлении данных мероприятий используются четыре 
коэффициента эффективности для снижения тепловых потерь. Это: 
1. Перерасход тепла 
Учитывается снижение перерасхода тепла по отношению к нормализованному графику 
потребления тепловой энергии. Величина перерасхода тепла определяется коэффициентом 
эффективности авторегулирования (КЭАР). 
2. Коэффициент разбалансировки системы 
Учитывается коэффициент разбалансировки системы. Также будет зависеть от КЭАР. 
3. Коэффициент разрегулирования температурных режимов. 
Учитывается коэффициент разрегулирования температурных режимов. Зависит от КЭАР и 
предельного отклонения температуры от норматива. Значение автоматически изначально 
определяется как среднестатистическое по динамике потребления тепловой энергии по 
месяцам (выделено красным на рис. ниже). Значение можно скорректировать. Окно 
появляется автоматически, если поставить галочку напротив «коэффициента 
разрегулирования Т-ных режимов». 
 

 
 

4. Внутренних источников тепла (выделено красным на рис. 22). Здесь можно указать 
предположительно то количество тепла (точнее количество потребленной электрической 
энергии в МВт часах), которое затрачивалось бытовыми источниками в здании в 
отопительный период, к примеру, при электрическом обогреве. Это тоже экономия, которая 
затем переводится в Гкал также по КЭАР. Подразумевается, что если осуществлять 
автоматическое регулирование по отпуску тепла, то отпадает в конечном итоге 
использование в холодные месяцы отопительного периода использование 
электронагревательных приборов, если такой факт имел место быть. 
При максимальном регулировании (это осуществление регулирования по температуре теплоносителя 
по погодным условиям с использованием датчиков температуры в контрольных точках) величина КЭАР 
принимается равной 0,95. Полное авторегулирование подразумевает КЭАР=1 это когда учитывается и 
пофасадное регулирование согласно СНиП 23-02-2003. В зависимости от степени авторегулирования, 
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где КЭАР должен находиться от 0,5 до 0,95 и будут определяться все коэффициенты 
энергоэффективности. 
Комментарий: если поставить галочки для одного мероприятия напротив всех коэффициентов и по перерасходу 
тепла за исключением внутренних источников тепла, как показано на рисунке ниже и нажать кнопку «Расчитать», 
то мы получим общую экономию равную определенному нашему расчетно-нормативному режиму. 

 
 

Поэтому для одного мероприятия не целесообразно выбирать КЭАР=0,95 и все коэффициенты, так как 
мы одним мероприятием покроем максимально возможную экономию при выборе мероприятия по 
погодному регулированию. Если мы составляем несколько мероприятий по погодному регулированию 
(или одно), то целесообразно выбрать «регулирование по погодным условиям с датчиком температуры 
или без него» (см. рис. ниже), соответственно с КЭАР равным 0,9 или 0,7. Это будет более верно. 
К примеру для составления мероприятия «Автоматизация теплового узла потребителя» пометить 
можно галочкой перерасход тепла и коэффициент разбалансировки системы с КАЭР = 0,9, а для 
мероприятия «Установка терморегуляторов на ОП» выбрать коэффициент разрегулирования 
температурных режимов с КАЭР равным либо 0,9, либо 0,95. Т.е. установка терморегуляторов может 
предполагать регулирование температуры теплоносителя и в этом случае КАЭР=0,95. Можно 
варьировать данными значениями, но выбор режимов авторегулирования и коэффициентов 
эффективности для обоснования составления мероприятий должен производиться энергоаудитором 
осмысленно и обосновано. 

 

 
Рис. 23 

 

После выбора способа автоматического регулирования и используемых коэффициентов эффективности 
для этих мероприятий необходимо нажать на кнопку «Расчитать», а затем кнопку «Выйти». Расчет по 
составлению данных мероприятий будет проводится согласно выбранного режима авторегулирования и 
коэффициентов эффективности. 
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Комментарий: если мы вышли из режима заполнения форм «Расчет здания (отопление+мероприятия)», 
то при повторном составлении мероприятий необходимо заново пройти эту процедуру выбора режима 
авторегулирования (КЭАР) и коэффициентов эффективности. Программа не запоминает выбор режима 
авторегулирования и выбранных коэффициентов эффективности при повторном просмотре выбранного 
объекта или корректировке значений. Это сделано для того, чтобы пользователь программы каждый раз 
при повторном просмотре объекта мог реально оценить полученную экономию при составлении 
энергосберегающих мероприятий по погодному регулированию. Если не пользоваться выбором 
режимов авторегулирования и коэффициентов эффективности, то расчет будет произведен в 
автоматическом режиме с оптимальным подбором экономии при составлении данных мероприятий. 

Внимание! Скорректированные данные для определения коэффициентов эффективности и общей 
экономии тепловой энергии в базе данных не сохраняются. При повторном просмотре потребителя 
необходимо снова скорректировать экономических эффект мероприятий: 
3. Автоматизация теплового узла потребителя 
4. Пофасадное регулирование 
6. Установка терморегуляторов на отопительные приборы 

К примеру для расчета экономии тепловой энергии при автоматизации теплового узла потребителя можно 

выбрать (см. рис. 23): т.е. необходимо поставить галочку слева от: 

- перерасход тепла; 

- коэффициента разбалансировки системы отопления; 

- внутренних источников тепла; 

Это будет означать, что при реализации данного мероприятия «Автоматизация теплового узла 

потребителя» будут исключены: 

- тепловые потери по перетопу здания, строения или сооружения; 

- сверхнормативные потери, определяемые неравномерной подачей тепла; 

- потери, учитывающие эффект поступления тепловой энергии от дополнительных источников тепла. 

Далее для расчета необходимо нажать на кнопку «Расчитать». 
 

Аналогично могут быть определены значения экономии при составлении мероприятий «Пофасадное 

регулирование» и «Установка терморегуляторов на отопительные приборы». Значения экономии при составлении 

этих мероприятий могут совпадать при различных или одинаковых способах авторегулирования, так как эти 

мероприятия являются взаимозависимыми (или взаимодействующими). 

При составлении результирующей таблицы мероприятий общий показатель экономии тепловой энергии при 

комплексной реализации этих мероприятий в этом случае будет определяться выражением: 

ЭОБЩ  =   ЭА  +   ЭП  +  ЭТ  –  Э А  ЭП  ЭТ–  Э А  ЭП–  Э А  ЭТ–  Э П  ЭТ  

где ЭА – экономия тепловой энергии при автоматическом регулировании; 

ЭП – экономия тепловой энергии при пофасадном регулировании; 

ЭТ – экономия тепловой энергии при установке терморегуляторов на отопительные приборы; 
 

При формировании иных, отличных мероприятий от предлагаемых можно воспользоваться пунктом 8 
«Другие мероприятия» (см. рис. 21). Для этого необходимо подвести курсор мыши к 8 пункту и произвести 
щелчок левой кнопки мыши. В открывшемся окне, приведенном на рис. 24, можно дополнительно произвести 
ввод до 5-ти новых мероприятий с указанием расчетной экономии, выраженной в процентах от фактического 
потребления тепловой энергии зданием за отопительный период. Расчет по экономии в этом случае необходимо 
выполнить самостоятельно. 

 
Рис. 24 
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В окне (рис.21) при нажатии на кнопку «Диаграмма» автоматически формируются энергетические балансы, 
выраженные в натуральном и процентном выражении, при предполагаемой реализации тех или иных 
энергосберегающих мероприятий. Данные диаграммы представлены на рис. 25. 

 

 
 

 
 

Рис. 25 
 

Кнопка «Изменить экономию» предлагает переход в новое окно для изменения процента экономии 
существующих мероприятий от фактического потребления. Это предусмотрено на тот случай, если пользователь 
программы не согласен с фактической или процентной экономией и имеет собственный расчет по экономии. 

Кнопка «Далее» (см. рис. 21) осуществляет переход в заключительное окно «Технико-экономический 
расчет».  
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1.4.9. Окно «Технико-экономический расчет». 
 

В данном окне формируется перечень выбранных энергосберегающих мероприятий, который показан на 
рис. 26. Для технико-экономического расчета необходимо ввести: 

1. Тариф на отпускаемую тепловую энергию 
2. Затраты, выраженные в тыс. руб., на выполнение данных мероприятий 
3. Указать год реализации каждого мероприятия 
Экономия, выраженная в натуральном и денежном выражении, а также срок окупаемости, рассчитывается 

автоматически после нажатия на кнопку «Расчет». 
Срок окупаемости определяется по временно определенным показателям долгосрочного прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, разработанными Министерством 
экономического развития Российской Федерации. Индекс-дефляторы до 2030 года по различным видам 
энергоресурсов можно просмотреть, выбрав, в основном окне меню «Материалы», «нормативные документы» 
перемещаясь по документам с помощью кнопки «Вперед» (см. рис. 27). 

 

 
Рис. 26 

 

В программе также предусмотрена возможность расчета упрощенного срока окупаемости. Для этого 
необходимо поставить метку в строке, расположенную в левом нижнем углу текущего окна «Рассчитать по 
упрощенному сроку окупаемости», как показано на рис. 26. 

 

 
 

Рис. 27 
В данном окне (см. рис. 26) также можно осуществить просмотр кумулятивного потока денежных средств для 

каждого мероприятия, если нажать кнопку «Графики» (см. рис. 26). При создании рабочей папки все диаграммы и 
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графики можно сохранять в этой папке при нажатии на кнопку «Сохранить в раб.папке». Просмотр всех графиков 
осуществляется нажатием кнопки «Далее». 

 
Рис. 28 

 

 

Сформированные диаграммы в этом окне представлены на рис. 29, которые можно просмотреть и сохранить 
аналогичным образом при нажатии на кнопку диаграммы (рис. 26). 
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Рис. 29 

 

Для формирования отчетных форм по классификации, расчету, анализу и энергосберегающих мероприятий 
необходимо нажать кнопку «Отчеты» (рис. 26). В новом окне, представленном на рис. 30, предлагается выбор 
отчетных форм для формирования в редакторе WORD документов с расширением RTF. Активными будут только 
те формы, которые были сформированы расчетно (конкретно те мероприятия, которые обозначены галочкой в 
окне «Составление энергосберегающих мероприятий»). 

Сформированные данные документы автоматически сохраняются в рабочей папке, с внутренним 
расположением, в папке «\Doc». Если необходимо сохранить данные файлы постоянно, нужно будет 
пересохранить их под другим названием, так как данные файлы являются временными и при расчете другого 
объекта здания будут перезаписаны в эти же файлы. 
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Рис. 30 

 

Начиная с версии программы 3.01 отсутствует составление отчетной формы «Расчет», так как полный 

расчет и анализ эффективности режимов работы системы отопления вынесен в отдельный блок 

(описание дано в разделе 1.5. Расчет Отопление Вентиляция ГВС (анализ)) 
Для составления мероприятий достаточно проведение анализа режимов работы системы отопления при 
расчете коэффициентов эффективности и определения расчетно-нормативного режима с 
определением потенциала экономии. 
Если необходимо провести полный расчет и анализ режимов работы системы отопления с составление 

подробного отчета, то необходимо выбрать раздел меню основного окна (см. рис. 31) «Расчет 
Отопление Вентиляция ГВС (анализ)» для выбранного объекта. 

 

 
 

Рис. 31 
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Начиная с версии 3.01 если нажать кнопку «Мероприятия» то будет составлен отчет как и прежде, с той 
лишь разницей, что будет указан в конце абзац с определением точной удельной отопительной 
характеристики здания при реализации всех предложенных мероприятий и класс энергетической 
эффективности. Смотри текст ниже в рамке. 

 

При реализации всех энергосберегающих мероприятий расчетная удельная 

характеристика здания составит 0,151 ккал/(м
3
 °С). Класс энергетической эффективности 

здания (с учетом предлагаемых мероприятий) составит «B». 

 
Составление полного отчета с помощью редактора WORD как документ с расширением RTF может быть 

получено при нажатии кнопки «Общий отчет» (см. рис. 26) в следующем окне, приведенном на рис. 32. Здесь 
необходимо пометить те отчетные формы галочкой, которые мы хотим видеть в полном отчете. 

 

 
Рис. 32 

 
В данном, заключительном окне (см. рис. 26) происходит полное формирование базы данных, которую 

можно будет сохранить. 
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1.4.10. Сохранение при заполнении форм «Расчет здания (отопление 
+ мероприятия)» 
Сохранение при заполнении форм «Расчет здания (отопление+мероприятия)» происходит на любой 
стадии заполнения форм, если нажать кнопку «Выход» в любой из форм. При нажатии на кнопку 
«Выход» появляется окно (см. рис. 33) 
 

 
Рис. 33 

Промежуточные данные будут сохранены если нажать кнопку «ДА». Если мы не хотим сохранять 
данные объекта, то необходимо нажать «НЕТ». 
 
Заключение: 
 
1. Начиная с версии программы 3.01 по сравнению с программой 2.01 производится более корректно 
расчет фактических и удельных показателей энергоэффективности. 
2. Определяются корректно расчетно-нормативные показатели, включая удельную расчетно-
нормативную отопительную характеристику здания. Все данные приводятся в отчетных формах и 
соответствующих окнах заполняемых форм где имеется кнопка «Расчет». 
3. Определенные удельная фактическая и расчетно-нормативная отопительная характеристика здания 
могут быть использованы для заполнения формы 12 энергетического паспорта. Данные значения 
приводятся как в системе калорий, так и в системе СИ для заполнения энергопаспорта. Эти данные 
можно просмотреть в отчетных формах как по составлению мероприятий (отчет «Анализ»), так и нового 

блока «Отопление» (см. раздел 1.5. Расчет Отопление Вентиляция ГВС (анализ)). 
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1.5. Расчет Отопление Вентиляция ГВС (анализ) 

Данный блок по системам отопления, вентиляции и ГВС дает расчет, анализ, оценку 

эффективности и сравнительную характеристику в достаточно полном объеме для 

составления самостоятельно энергосберегающих мероприятий, а в версии программы 4.01 уже 

имеются следующие мероприятия по ГВС и системе вентиляции, это: 

- перевод с открытой системы ГВС на закрытую; 

- внедрение системы САУ с установкой смесительного узла; 

- система с переменным расходом воздуха (VAV система). 

В последующих версиях программы будут предложены новые мероприятия для систем 

отопления, вентиляции и ГВС. 

Начиная с версии программы 3.01 при выборе данного раздела осуществляется переход к новым формам 

заполнения, которые не были встроены в программу в версии 2.01, для проведения отдельно расчета и 

проведения анализа выбранного объекта по системам отопления, вентиляции и ГВС. После выбора 

появляется окно «Система» (см. рис. 34), где предлагается выбрать системы для дальнейшего расчета, 

анализа и составления отчетных форм. Это системы: отопление, вентиляция, ГВС. Отопление включено 

по определению. Предлагается выбрать дополнительно либо систему вентиляции, либо ГВС, либо то и 

другое. В данном случае ничего не меняется, лишь с той разницей, что формы для заполнения вентиляции 

и ГВС не будут отражены в следующем окне, если не поставить галочку напротив систем вентиляция и 

ГВС. Если мы ошибочно выбрали данный раздел меню, то можно нажать «Выход без сохранения». Для 

перехода к заполнению форм отопление вентиляция и ГВС нажимаем «Ввод исходных данных». 

Высвечивается окно, представленное на рис. 35. 

 

Рис. 34 

Рассмотрим основное окно заполнения форм систем отопления, вентиляции и ГВС последовательно (рис. 35). 

 

Рис. 35 
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1.5.1 Заполнение формы системы отопления (блок «Отопление») 

Как говорилось выше удельные нагрузки отопления и вентиляции сразу приводятся по МДС 41.4 для 

выбранного типа здания и объема (выделено красным на рис. 35). Их можно изменить. 

Комментарий: удельная отопительная и вентиляционная нагрузки, равно как и расчетно-максимальная 

нагрузка отопления и вентиляции могут браться из договорных нагрузок. Обратите внимание, что ввод 

одного значения автоматически приводит к изменению другого значения по температуре внутреннего и 

расчетной температуре наружного воздуха (значения можно изменить в следующем окне при нажатии на 

кнопку «Расчет и анализ» блока «Отопление»). Данные значения не столь принципиальны, в данном 

случае, для системы отопления и указываются в большей степени для приведения сравнительной 

характеристики. Данные значения нужны для анализа соответствия выбранных (т.е. являющихся как бы 

нормативными) и фактических нагрузок. Если имеется расхождение между этими нагрузками (факт и, к 

примеру, указанные договорные нагрузки), то просто необходимо сделать самостоятельно выводы о не 

соответствии факта и указанных нагрузок. 

Расчетная температура внутреннего воздуха в данном случае изначально берется 18 °С. Ее тоже можно 

будет изменить, но в следующем окне. А для начала необходимо ввести следующие данные: 

- потребление по месяцам за выбранный год (базовый или любой год предшествующий году 

обследования, но не ранее 2008 года), подразумевается факт потребления; 

- средние температуры наружного воздуха за выбранный год. 

Поля заполнения для системы отопления приведены на рис. 35 (выделено зеленым цветом). 

Комментарий: В данной версии имеется база данных по средним температурам наружного воздуха по 

месяцам для основных городов России. Средние температуры по месяцам с 2008 по 2012 год взяты с 

сайта http://meteo.infospace.ru/ и являются достоверными в пределах допустимых погрешностей. Надо 

отметить, что нам не так важны точность самих температур по месяцам как их динамика изменения. Это 

основное условие для проведения анализа режимов работы системы отопления. Поэтому, если нет 

Вашего города в базе данных, то можно смело выбрать город и год обследования, находящийся 

максимально приближенно к вашей местности. Небольшая разница температур скажется на определении 

только фактической удельной отопительной характеристики (с небольшой погрешностью), на точность 

определения потенциала экономии это практически никак не влияет, ведь определение потенциала 

экономии происходит по анализу режима работы системы отопления по авторегулированию. В этом 

случае важна динамика, а не точность выбранных или указанных температур. 

В окне программы по выбору средних наружных температур по месяцам и годам с 2008 по 2012 гг. (см. рис. 

36) имеется возможность корректировать температуры для последующих расчетов, чтобы вам не 

приходилось каждый раз вбивать одно и тоже. Можно выбрать любой город и «заточить» его под свои 

средние температуры. Измененные температуры всегда можно вернуть по умолчанию, как они были 

изначально определены по http://meteo.infospace.ru/. Для этого необходимо щелкнуть левой кнопкой 

мыши на надписи «по умолчанию». Данное окно, приведенное ниже вызывается кнопкой «Выбор средних 

температур по месяцам» (см. рис. 35). 

 

 

Рис. 36. 

http://meteo.infospace.ru/
http://meteo.infospace.ru/
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После заполнения полей факта потребления тепловой энергии и выбора или заполнения средних 

температур можно приступить к расчету и анализу, кнопка «Расчет и анализ» блока «Отопление». Не 

забудьте перед этим выбрать период отопительного сезона. Выбор отопительного периода 

осуществляется в верхней строке рис. 35. После ввода можете сразу сохранить данные для надежности, 

нажав на кнопку «Сохранить» блока «Отопление». 

Комментарий: Значения в полях заполнения напротив месяца где указано «0» дней должно стоять «0». 

Средние температуры в полях заполнения не должны превышать 8° С. Это необходимо для корректности 

расчета, а также из соображений, что отопительный период по месяцам не может быть со средними 

температурами выше 8° С согласно Правил (подразумеваются Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок). Это правило необходимо соблюдать и в формах заполнения «Расчет здания 

(отопление + мероприятия)» (см. рис.37). 

При выборе средних температур согласно рис. 36 и последующем нажатии на кнопку «Вставить и выйти» 

средние температуры наружного воздуха за выбранный вами год будут отражаться и в окне (см. рис. 35 

выделено зеленым) и в окне «Расчет здания (отопление + мероприятия)» (см. рис. 37 выделено 

красным). 

    
Рис. 37 

 

Комментарий: Программа направлена, главным образом, на проведение расчета и анализа систем 

теплопотребления здания, а также составления энергосберегающих мероприятий. Определение расчетно-

нормативной отопительной характеристики здания производится не по расчету потерь тепловой энергии 

через ограждающие конструкции и не путем приведения значений из других источников, включая МДС, 

договорные нагрузки или другое. Расчетно-нормативное значение находится исключительно из факта 

потребления и определения потенциала экономии тепловой энергии, определенного по коэффициентам 

энергоэффективности из динамики потребления (именно потребления, а не потерь) тепловой энергии 

зданием по месяцам. За основу методики расчета в определении расчетно-нормативной отопительной 

характеристики здания принимается методика, приведенная в приложении Г СНиП 23-02-2003 по 

авторегулированию. 
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1.5.1.1. Окно заполнения «Ввод основных параметров» возникает 
после нажатия на кнопку «Расчет и анализ» блока «Отопления» согласно 
рис.35 

 

Рис. 38 

Данное окно (рис. 38) автоматически заполняется. Необходимо выполнить только расчет, нажав на кнопку 

«Расчет», по желанию можно посмотреть динамику потребления по месяцам, где указаны факт и норматив 

потребления тепловой энергии и сформировать отчет. 

Отчетная форма, в данном случае, представлена из 3-х частей: 

1. Расчет по нормативным или договорным характеристикам и построение динамики. 

2. Анализ режимов работы системы отопления по авторегулированию с определением потенциала экономии. 

3. Анализ режимов работы системы отопления по коэффициентам эффективности и оценка 

эффективности отопительной системы здания, где приводится сравнительная характеристика расчета 

теплопотребления по удельной отопительной характеристике, с учетом авторегулирования и 

коэффициентам энергоэффективности. 

В данном отчете рассматривается определение расчетно-нормативного потребления с определением 

потенциала экономии и удельных показателей по двум вариантам: 

1 вариант – по авторегулированию согласно приложения Г формулы Г2 СНиП 23-02-2003. 

2 вариант – по коэффициентам эффективности. 

Подробно описание двух вариантов с расчетными формулами и построением графиков приведены в 

самом отчете. 

В конце отчета приводится общее заключение для всех случаев – по желанию пользователя программой 

заключение может быть откорректировано для выбранного объекта самостоятельно. 

В данной форме (см. рис. 38), в верхней ее части, также нужно выбрать регион или область и город, где 

располагается объект. Все выбранные города взяты из СНиП 23.01.99 «Строительная климатология» с 

расчетными параметрами для данной местности. При выборе конкретного города автоматически в 

область, где выделено красным на рис. 38, происходит заполнение в ячейки расчетных параметров 
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согласно СНиП 23.01.99. При желании, значения в ячейках можно скорректировать. Если нажать на кнопку 

«Сохранить», то происходит сохранение (с подтверждением) введенных параметров для всех расчетных 

форм в программе для системы отопления. 

Основные расчетные данные приводятся в самой форме (рис. 38 выделено зеленым) после нажатия на 

кнопку «Расчет». Все расчетные данные подробно отражены в отчете с расчетными формулами и 

поясняющим текстом. 

Формирование отчета (кнопка «Отчет») возможно только после нажатия на кнопку «Расчет». 

В отчете (табл. 7) приводится расчет удельных показателей тепловой экономичности, которые могут быть 

использованы в энергетическом паспорте. Данные значения приводятся как в системе калорий 

(использование «ккал/ч»), так и в системе СИ (использование «Вт»). 
  



36 

1.5.2. Заполнение формы системы вентиляции (блок «Вентиляция») 
(см. рис. 35) 

При заполнении формы блока «Вентиляция» по рис. 35 необходимо указать: 

- производительность по воздуху всех вентустановок, а также производительность по теплу согласно 

паспортных данных на вентустановки согласно рис. 39 в верхней ее части. 

- если известно общее теплопотребление (Гкал) за отопительный период в системе вентиляции, то 

вводится общее потребление с указанием выбора кнопки переключения «известно». 

- если не известно общее теплопотребление за отопительный период, то переключаемся на кнопку «не 

известно» при этом изменяется видимый блок окна следующим образом согласно рис. 39 

 

Рис. 39. 

В данном случае необходимо указать либо ориентировочно количество часов работы вентустановок, либо 

загруженность вентустановок в отопительном периоде в процентах (%) по отношению к полным суткам. 

Это предусмотрено для того, что нам все-таки нужно знать, хотя бы приблизительно, как работали 

вентустановки в отопительный период для проведения сравнительного анализа и определения 

потенциала экономии относительно фактического потребления. Расчет по месяцам здесь не 

предусмотрен, так как в большинстве случаев учет потребления тепловой энергии по месяцам отсутствует, 

вследствие того, что прибор учета стоит обычно на общее потребление систем отопления, вентиляции и 

ГВС, если есть ГВС и вентиляция. Для расчета потребления тепловой энергии по месяцам в системе 

отопления в этом случае нужно либо сминусовать потребление тепловой энергии системы вентиляции и 

ГВС, либо, при незначительном его потреблении, можно оставить общее потребление. Динамику 

потребления тепловой энергии в системе вентиляции по месяцам можно проводить и по блоку 

«Отопление». Наружные температуры остаются теми же самыми, а расчет ведется по принципу 

авторегулирования, как и в системе отопления, только надо будет скорректировать расчетную температуру 

наружного воздуха для системы вентиляции. Потом отчет системы отопления надо будет адаптировать на 

систему вентиляции. Но, так как это будет встречаться крайне редко, то и нет необходимости выделять 

отдельно расчет по месяцам в системе вентиляции. 

Комментарий: Теплопотребление при правильной эксплуатации системы вентиляции, как правило, для 

большинства административных и общественных зданий мала по сравнению с теплопотреблением 

системы отопления (порядка 4-7%). Поэтому экономия будет складываться из экономии в системе 

вентиляции и в системе отопления за счет подпора, а следовательно снижения инфильтрационных 

потерь, которые, как правило, могут составлять в системе отопления до 5% и более. 
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1.5.2.1. Окно заполнения «Расчет системы вентиляции» возникает 
после нажатия на кнопку «Расчет и анализ» блока «Вентиляция» согласно 
рис.35 

 

Рис. 40 

При первом запуске данного окна некоторые ячейки для заполнения уже заполнены, как показано на рис. 

40 (выделено красным). При желании уже имеющиеся значения можно скорректировать. Необходимо 

также указать характер деятельности человека и расположение объекта. Это необходимо при расчете 

норм потребления приточного воздуха из расчета на количество человек, присутствующих в здании для 

обеспечения норм ПДК содержания углекислого газа. 

Для формирования отчета помимо заполнения всех ячеек (выделено красным на рис. 40) необходимо 

ввести значение и объема приточного воздуха (выделено зеленым на рис. 40), который выбирается по 

усмотрению энергоаудитора. Его значение, как правило, должно лежать между значениями: «Объема 

приточного воздуха (по удельной характеристике)», м
3
/ч и значением «Объема приточного воздуха (по 

концентрации СО2)», т.е. объем приточного воздуха, который обеспечивает поддержание уровня 

углекислого газа в воздухе не выше норм ПДК в здании, где находятся люди. Значение также может быть 

введено любое по усмотрению специалиста, но оно должно быть меньше значения производительности 

всех вентустановок, которое мы указали в блоке вентиляция согласно рис. 39. 

Комментарий: Не надо путать объем приточного воздуха с расходом воздуха по кратности воздухообмена. 

Приточный воздух, это тот воздух, который берется с улицы, а расход воздуха по кратности воздухообмена 

– это сумма приточного и рециркуляционного воздуха. 

В части оптимизации режимов работы системы вентиляции приточные установки должны комплектоваться 

секцией рециркуляции, как показано на рис. 41. С помощью системы управления приточной вентиляцией 

по температуре приточного воздуха можно осуществлять регулировку воздушным клапаном приточного 

воздуха, а с помощью привода входного и рециркуляционного клапана сохранять производительность 

постоянной. При этом, соотношение приточного и рециркуляционного воздуха будет меняться, а общая 

производительность и кратность воздухообмена будет оставаться неизменной.  
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Рис. 41. Приточная установка с секцией рециркуляции 

1. Входной клапан; 2. Секция рециркуляции; 3. Входной клапан; 4. Фильтр; 5. Вентилятор; 

6. Теплообменник; 7. Шумоглушитель 

Если данные введены корректно и расчет вас устраивает, то можно сохранить расчет для дальнейшего 

использования. 
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1.5.2.2. Мероприятие «Система с переменным расходом воздуха (VAV-
система)» 

 

В окне заполнения «Расчет системы вентиляции» (см. рис. 40) имеется кнопка «Мероприятия». При 

нажатии на кнопку «Мероприятия» предварительно надо выполнить расчет в окне «Расчет системы 

вентиляции» (см. рис. 40). После этого высветится окно, показанное на рисунке 42. 

 

 

 

Рис. 42 

 

Для составления мероприятия «Система с переменным расходом воздуха (VAV-система)» необходимо 

выбрать соответствующую надпись. Появится окно «Организация режимов работы с переменным 

расходом воздуха (VAV-системы)» (см. рис. 43). 

 

 

Рис. 43 
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Далее производим последовательное заполнение ячеек и выбор параметров с последующим выбором 

основного и дополнительного оборудования и определения затрат по установке частотно-регулируемого 

привода (ЧРП). Последовательность действий должна быть следующей: 

1. Вводим в обязательном порядке наименование вентустановки. 

2. Указываем тариф на тепловую энергию. Он должен быть больше «0». 

3. Указываем базовый год и год реализации мероприятия. 

4. Определяем управление вентсистемой: однопотоковое или двухпотоковое. 

Надо отметить, что выбор однопотокового управления обеспечит составление мероприятия только для 

приточной системы вентиляции. Двухпотоковое – мы составляем мероприятие сразу и для приточной и 

вытяжной системы вентиляции. Выбор двухпотокового управления целесообразнее по сути, так как без 

регулирования вытяжной системы вентиляции мы не сможем обеспечить воздушный подпор в здании в 

целом или помещениях, в которые осуществляется подача воздуха от приточной системы. 

5. Указываем систему вентиляции: с низким, средним или высоким давлением. Данный выбор нужен лишь 
для определения ориентировочных цен на основное и вспомогательное оборудование. 

6. Производим корректировку или оставляем неизменными значения в ячейках, а именно: 

- количество дней работы вентустановки; 

- количество часов работы вентустановки; 

- производительноть вентустановки по воздуху (надо отметить, что производительность указывается для 

приточной установки); 

- производительноть вентустановки по теплу (также для приточной установки); 

- указываем фактическое значение снижение производительности (выбирается либо как предполагаемое 

снижение производительности, либо с учетом математического описания или проектного решения работы 

вентустановки – проделывается самостоятельно). 

Предполагаемое снижение производительности вычисляется как среднее значение между фактической 

производительностью вентустановки и значением приточного воздуха, необходимого для поддержания 

предельно допустимой концентрации СО2. 

7. Выбирается частотно регулируемый привод (ЧРП) по мощности двигателя вентилятора. В программе 

приведено наиболее известное оборудование ЧРП российского и совместного производства. 

8. Указываем фактическую цену либо по ориентировочной цене на данное оборудование, либо указываем 

цену по проверенным данным на конкретное оборудование (если известна цена). Можно указать цену на 

ЧРП другого производителя, при этом в отчете надо будет самостоятельно изменить тип ЧРП. Выбор 

производителя ЧРП в этом случае не принципиален. 

9. Производим выбор основного и дополнительного оборудования нажав на соответствующую кнопку. При 

этом появляется окно для ввода фактических цен и количества на основное и дополнительное 

оборудование (см. рис. 44). Напротив оборудования, которое мы не будем использовать при составлении 

мероприятия, ставится фактическая цена и количество штук равным «0». Здесь имеется также строка для 

ввода другого оборудования с указанием названия, которое прописывается вручную, цены и количества, 

список которого мы считаем необходимым дополнить. Можно указать список, состоящий из нескольких 

единиц оборудования с указанием общей цены. Напротив количества в этом случае ставим «1». Общий 

перечень оборудования с указанием цены и стоимости будет указан в отчете. 

 
Цены на оборудование и услуги указаны согласно сайтов производителей на сентябрь месяц 2013 
года по курсу 32 рубля за доллар США. 
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Рис. 44 

После ввода значений в соответствующие ячейки нажимаем кнопку «Выход». Общая сумма затрат по 

основному и дополнительному оборудованию формируется автоматически. 

10. Аналогично указываются затраты по установке ЧРП при нажатии кнопки «Затраты по установке ЧРП» 

(см. рис. 45). 

 

Рис. 44 

При составлении мероприятия однопотокового управления будут отражаться капитальные затраты только 
на приточную установку. Если введены все данные и указаны все затраты, то нажимаем кнопку «Отчет» 
(рис. 43). В отчете представлено полное описание работы системы с переменным расходом воздуха, 
описание и принцип работы выбранного оборудования, а также приводится подробный расчет по экономии 
тепловой энергии в натуральном и денежном выражении. Приводится ТЭО со сроком окупаемости.  
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1.5.2.3. Мероприятие «Внедрение системы САУ с установкой 
смесительного узла» 

 

Данное мероприятие составляется аналогично мероприятию «Система с переменным расходом 

воздуха (VAV-система)» 

В окне заполнения «Расчет системы вентиляции» (см. рис. 40) имеется кнопка «Мероприятия». При 

нажатии на кнопку «Мероприятия» предварительно надо выполнить расчет в окне «Расчет системы 

вентиляции» (см. рис. 40). После этого высветится окно, показанное на рисунке 42. 

Для составления мероприятия «Внедрение системы САУ с установкой смесительного узла» необходимо 

выбрать соответствующую надпись. Появится окно «Внедрение системы САУ с установкой смесительного 

узла» (см. рис. 45). 

  

Рис. 45 
 

Далее производим последовательное заполнение ячеек и выбор параметров с последующим указанием 
капитальных затрат по мероприятию. Последовательность действий должна быть следующей: 
1. Вводим в обязательном порядке наименование вентустановки. 
2. Указываем тариф на тепловую энергию. Он должен быть больше «0». 
3. Указываем базовый год и год реализации мероприятия. 
4. Определяем температурный график 
5. Производим корректировку или оставляем неизменными значения в ячейках, а именно: 

- количество дней работы вентустановки; 
- количество часов работы вентустановки; 
- производительноть вентустановки по воздуху (надо отметить, что производительность указывается 

для приточной установки); 
- производительноть вентустановки по теплу (также для приточной установки); 
- указываем фактическое значение снижение производительности. 
Согласно практического внедрения автоматического управления вентиляцией экономия от снижения 

теплопотребления может составлять от 13% до 20% (информация взята с сайтов производителей САУ). 
Указать экономию можно с учетом математического описания или проектного решения работы 
вентустановки при внедрении системы автоматического управления – проделывается самостоятельно). 
6. Далее указываются капитальные затраты при внедрении системы САУ. 
Цены на оборудование и услуги указаны согласно сайтов производителей на июль месяц 2013 года 
по курсу 32 рубля за доллар США. 
Если введены все данные и указаны все затраты, то нажимаем кнопку «Отчет» (рис. 43). В отчете 
представлено полное описание работы системы при внедрении системы САУ с установкой смесительного 
узла, описание и принцип работы выбранного оборудования, а также приводится подробный расчет по 
экономии тепловой энергии в натуральном и денежном выражении. Приводится ТЭО со сроком 
окупаемости. 
 

  



43 

1.5.3. Заполнение формы системы ГВС (блок «ГВС») (см. рис. 35) 

Заполняя форму блока «ГВС» согласно рис. 46 обратим на следующее: 

Необходимо указать следующие варианты расчета: 

1. Необходимо выбрать систему снабжения ГВС (открытая, закрытая). Если в системе теплопотребления 

здания используется четырехтрубная система (т.е. на ГВС идет отдельно 2-е трубы помимо системы 

отопления и вентиляции), то можно выбрать открытую систему. 

2. Необходимо выбрать систему единиц измерения потребления ГВС (для заполнения ячеек), либо в Гкал, 

либо в тоннах. 

3. Указать какой период будет рассмотрен. По определению рассматривается отопительный период. Для 

рассмотрения потребления ГВС за весь год необходимо напротив слова «год» поставить галочку (см. рис. 

46). Белые ячейки используются для заполнения. В выделенных цветом ячейках расчет производится 

автоматически согласно фактической температуре и использования системы приготовления ГВС 

(открытая, закрытая). 

Далее в ячейки заносятся значения фактического потребления горячей воды (либо в Гкал, либо в тоннах). 

Ниже, согласно рис. 46, необходимо внести в ячейки значения либо максимальной нормы потребления, л/ч, либо 

указать расчетно-максимальную нагрузку, Гкал/ч. Значения автоматически пересчитываются либо в той, либо 

другой ячейках согласно фактической температуре ГВС и системы приготовления ГВС (открытая, закрытая). При 

вводе всех значений нажимаем кнопку «Расчет и анализ». Переходим к окну «Расчет системы ГВС». 

Если значения не известны, можно поставить «0». В данном случае в анализе потребления горячей воды 

по нормативу согласно договорных или расчетных нагрузок не будет проведена сравнительная 

характеристика факта и норматива потребления ГВС по расчетно-максимальной нагрузке. Тогда 

сравнительная характеристика факта и норматива будет происходить только по нормативному 

потреблению, которое самостоятельно необходимо будет указать в следующей форме заполнения 

согласно рис. 47. (см. далее подраздел 1.5.3.1) 

 

Рис. 46 
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1.5.3.1. Окно заполнения «Расчет системы ГВС» возникает после 
нажатия на кнопку «Расчет и анализ» блока «ГВС» согласно рис.35 

 

Рис. 47 

При составлении мероприятий необходимо указать по какому методу необходимо будет производить 

расчет, выбрав один из методов: 

- по расчетно-максимальной нагрузке; 

- по среднему тепловому потоку; 

- по расчетным расходам (СНиП 2.04.01) 

При составлении отчета (если нажать на кнопку «Отчет») будут рассмотрены все три метода расчета (если 

поставить галочку «Использовать расчет по СНиП 2.04.01 в отчетных формах»), включая расчет, анализ, 

приведение сравнительной характеристики и оценки эффективности, а также построение графиков 

расчета. Кнопка «Печать (Excel)» представляет сравнительную характеристику в формате «EXCEL». 

Согласно рис. 47 представленное окно имеет следующий вид. В данном окне, заполнение ячеек требуется 

только для определения нормативного теплопотребления по методу среднего теплового потока с 

коррекцией на определение нормы расхода воды на единицу измерения (человека, работника, душевую 

сетку и т.д.). 
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В данном окне расчет системы ГВС производится: 

1. Согласно договорных нагрузок (по расчетно-максимальной нагрузке). 

2. По среднему тепловому потоку. 

3. По расчетным расходам (СНиП 2.04.01) 

ВАЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРИ РАСЧЕТЕ СИСТЕМЫ ГВС – ЭТО КОЭФФИЦИЕНТ ЧАСОВОЙ 

НЕРАВНОМЕРНОСТИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ. 

Согласно п. 13.8. коэффициент часовой неравномерности теплопотребления системой горячего 

водоснабжения в период T, ч, (сутки, смена) максимального потребления горячей воды следует вычислять 

по формуле 

Q

Q
K h

T

h

hrht
hr   

Q
h

hr
 - тепловой поток, кВт, на нужды горячего водоснабжения в течение часа максимального 

водопотребления; 

Q
h

Т
- тепловой поток, кВт, на нужды горячего водоснабжения в течение среднего часа водопотребления; 

 

1. Первый метод расчета подразумевает расчет по той максимальной нагрузке ГВС, которую мы 

самостоятельно ввели в окне рис. 35 для блока ГВС или рис. 46 строка «Расчетно-максимальная нагрузка, 

Гкал/ч». Это может быть договорная, расчетная, проектная или др. нагрузка, которую мы изначально 

принимаем за норматив. 

2. Второй метод расчета подразумевает определение нормативного потребления горячей воды 

потребителями по среднему тепловому потоку. Расчет производится в выделенном блоке окна рис. 47 

«Расчет по среднему тепловому потоку». Надо отметить, что это упрощенный метод по расчетным 

расходам, который приводится в СНиП 2.04.01 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

Здесь указывается норма потребления горячей воды потребителями и не указывается тип санитарно 

технического прибора. По определенному среднему тепловому потоку здесь самостоятельно нужно 

определить самим расчетно-максимальную нагрузку. Для этого необходимо знать коэффициент часовой 

неравномерности теплопотребления. Изначально принимается равным 2,4 согласно СНиП 2.04.07, но это 

не совсем корректно. Для поиска решений в определении коэффициента часовой неравномерности для 

расчета системы ГВС по методу среднего теплового потока можно воспользоваться рядом справочной 

литературы: 

1) Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей» 

2) СНиП 2.04.02-84*. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

3) Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла 

отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, 2002 и др. 

Коэффициенты часовой неравномерности теплопотребления для различных методов можно изменить, 

если нажать кнопку «Коэф-т часовой неравномерности (уточнить)». Для метода «по расчетным расходам» 

коэффициент часовой неравномерности определяется автоматически из расчета. 

3. Наиболее полный, правильный и корректный расчет системы ГВС можно провести «по расчетным 

расходам» согласно СНиП 2.04.01 или более полное название раздела 3 «Определение расчетных 

расходов воды в системах водоснабжения и канализации и теплоты на нужды горячего водоснабжения». 

Для расчета по данному методу (см рис. 47) необходимо нажать кнопку «Расчет по СНиП 2.01.04». 

На рис. 47а представлено окно расчета системы ГВС по методу приведенному в СНиП 2.04.01. 
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Рис. 47а 

В верхней части выбираем последовательно «Схему», далее «Тип здания» и «Тип прибора». Нажимаем 

кнопку «Расчет ГВС». Можно производить расчет для различных групп потребителей находящихся в одном 

здании. Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить группу потребителей». 

Для расчета необходимо ввести данные: количество потребителей и количество приборов. Другие данные 

определяются автоматически, но могут при желании корректироваться. Для определения потребления за 

период необходимо скорректировать общие данные для расчета. Необходимо указать температурный 

график, количество дней отопительного периода и дней работы ГВС в летний период, температуры 

холодной воды (зима, лето) и коэффициент использования для летнего периода. 

 

Рассмотрим пример по определению норм расхода горячей воды и тепловой энергии на нужды ГВС по 

методу среднего теплового потока. 

Пример. 

У нас имеется административное здание со средними нормативами потребления горячей воды персоналом 

и кол-во единиц измерения согласно таблице приведенной ниже. Схема присоединения ГВС – закрытая. 

№ 
п/п  

Наименование 
использования воды  

Нормативный расход  Ед.изм.  Кол-
во  

Кол-во 
рабочи
х дней  

Расход 
воды, 
м

3
/год  ед.изм.  величина, (литр.)  

1.  Санитарные нужды 1 чел./ 
смена  

адм. здания -  12  чел.  105  250  315,0  

2.  Мытье в душевых  1 душ. 
 сетка в 
смену  

   250  шт.душ. 
сеток  

12  250  750,0  

3.  Мытье полов  л/м
2
     1,5  м

2
  5383  250  2018,6  

       
Итого:  3583,6  

Составление норм потребления происходит следующем образом. Если нам известна норма расхода воды 

л/сутки, а также кол-во единиц измерения (как представлено в таблице), то мы последовательно вносим в 
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следующие ячейки данные из таблицы (с последующим нажатием на кнопку «Вставить значение в 

таблицу»), это: 

- «Норма расхода воды, л/сут» и 

- «Кол-во ед. изм». 

Не забудьте указать правильное значение «количество рабочих дней», которое определяет сколько дней в 

отопительный период или за год в административном здании пользовались горячей водой. 

Процедуру проделываем 3-и раза (для нашего случая) и затем можно нажимать «Расчет». 

Иными словами: 

1. Для персонала, численностью 105 человек при норме потребления горячей воды 12 л/сутки и кол-ве 

рабочих дней в году 250, норма потребления за год составит 315 м
3
/год. 

2. Мытье в душевых при норме потребления 250 л/сутки, среднее количество человек, принимающих душ 

в смену составляет 12 при количестве рабочих дней 250, норма потребления за год составит 750 

м
3
/год. 

3. Мытье полов составляет по норме потребления 1,5 л на метр квадратный помещений, общей 

площадью 5383 м
2
, составляет норму расхода воды 2018,6 м

3
/год. 

В данном случае, нормы потребления горячей воды были взяты для административного здания, указанные 

в договоре на теплоснабжение. Факт потребления оказался значительно ниже, так как мытье полов 

горячей водой, это не совсем целесообразно и значительно превышает факт потребления. Имея динамику 

потребления, которую можно просмотреть при нажатии на кнопку «Диаграмма» можно самостоятельно 

сделать соответствующие выводы. Расчет потребления горячей воды по нормативу и факту потребления 

представлен в отчете, который можно просмотреть при нажатии на кнопку «Отчет». 

Согласно СНиП 2.04.01-85* можно самостоятельно выбрать нормы потребления горячей воды для 

обследуемого здания. Для этого нужно очистить таблицу, если она была заполнена ранее, нажимая 

последовательно кнопку «Удалить запись в таблице» и ввести согласно справочных данных, которые 

выделены красным на рис. 47, при этом указав нужное кол-во единиц измерения. Подсказка единиц 

измерения приведена вверху рис. 47 и обозначается как «Измерение». Подсказка норм потребления 

(выделена красным на рис. 47) полностью соответствует СНиП 2.04.01-85*. Необходимо будет только 

указать количество единиц измерения и количество дней использования горячей воды за период и после 

ввода нажать кнопку «Вставить значение в таблицу». 

Можно также самостоятельно ставить значения «Норма расхода воды, л/сут», не прибегая к подсказке, 

если имеются договорные или расчетные данные, которые могут быть представлены заказчиком, как это 

было проделано с приведенным выше примером. 

Комментарий: при нажатии на кнопку «Отчет» (см. рис. 47) иногда может возникать ошибка типа (см. ниже). 

 

Необходимо в этом случае нажать «ОК» и затем еще раз нажать кнопку «Отчет». 
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1.5.3.2. Мероприятие «Организация системы ГВС по закрытой схеме» 

 

В окне заполнения «Расчет системы ГВС» (см. рис. 47) имеется кнопка «Мероприятие». При нажатии на 

кнопку «Мероприятие» в отличие от системы вентиляции предварительный расчет может не выполняться. 

После этого высветится окно «Организация системы ГВС по закрытой схеме», показанное на рисунке 48. 

 

 

Рис. 48 
 

Далее производим последовательное заполнение ячеек и выбор параметров с последующим выбором 
основного и дополнительного оборудования и определения затрат. Последовательность действий должна 
быть следующей: 
1. Указываем базовый год и год реализации мероприятия. 
2. Указываем расчетно-максимальные нагрузки систем отопления, вентиляции, ГВС. Изначально 
данные берутся из блоков расчета систем отопления, вентиляции, ГВС. При желании можно 
изменить. 
3. Указываем температурный график сети. 
4. Определяем данные для расчета, для этого нажимаем кнопку «Данные для расчета». В 
раскрывшемся окне «Данные для расчета ГВС» (см. рис.49) производим заполнение формы 
следующим образом: 

1) выбираем период работы системы ГВС; 
2) выбираем как будем производить расчет экономии (по максимальной нагрузке или фактическому 

потреблению) 
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3) указываем среднюю температуру холодной воды в отопительный период. Если расчет производим 
при работе ГВС в течении года, то указываем среднюю температуру и для летнего периода 
5. В ячейках блока исходных данных окна «Данные для расчета ГВС» (см. рис. 49) корректируем 
или оставляем как есть следующие параметры в зависимости от того как они отображаются: 

1) количество дней работы ГВС в году (если период потребления горячей воды указан как годовое 
потребление) 

2) количество дней работы ГВС в отопительном периоде 
3) расчетно-максимальная нагрузка берется из предыдущего окна. Если использовать расчет по 

фактическому потреблению, то необходимо будет указать самостоятельно фактическое потребление за 
период (за отопительный или годовой), выраженный в Гкал. 

4) коэффициент неравномерного использования – это коэффициент снижения экономии при изменении 
температуры горячей воды с открытой на закрытую схему. Предполагается, что если температура горячей 
воды снижается, то расход ее должен увеличиться. В зависимости от этого коэффициент может 
изменяться в пределах от 0,5 до 1. Значение в ячейке равное единице (1) соответствует, что изменение 
потребления горячей воды не происходит при переходе с открытой схемы на закрытую. Выбор остается за 
пользователем при возможном самостоятельном обосновании. При изменении температуры горячей воды 
в пределах 10 °С коэффициент можно оставлять равный единицы. В справочных материалах расчет 
экономии ведется с коэффициентом равным «1». 

5) коэффициент использования для летнего периода (для производственных зданий выбирается как 
правило равный 1,0; для жилищно-коммунального сектора равный 0,8; для курортов, санаториев и т.п. – 
1,2-1,5). Также значение коэффициента можно уточнить из договорных нагрузок. 

6) фактическая температура горячей воды это та температура, которая была определена по факту 
потребления, либо расчетным способом при соотношении потребления горячей воды, выраженной в Гкал 
и кубических метрах. 

7) предполагаемая температура горячей воды после изменения схемы выбирается на усмотрение 
пользователя. Как правило, согласно СНиП, для расчетов предлагается температура равная 55 °С. 

Согласно Правил технической эксплуатации тепловых установок для открытых систем температура 
горячей воды должна быть не ниже 60°С, для закрытых – 50°С. 

Далее нажимаем «Расчет» и можно провести проверку ввода данных на корректность, затем «Выход». 
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Рис. 49 

6. Далее возвращаемся в окно «Организация системы ГВС по закрытой схеме» (см. рис. 48) и 
выбираем схему присоединения ГВС, нажимая кнопку «Выбор схемы» (см. рис. 50) 
 

 
Рис. 50 

В верхней части окна прописана рекомендация по выбору схемы согласно СП 41-101-95 
«Проектирование тепловых пунктов». В данном случае применяют несколько схем включения 
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подогревателей: предвключенную, параллельную, двухступенчатую последовательную, двухступенчатую 
смешанную. Пользователь может воспользоваться рекомендациями программы, которая определяет 
выбор схемы по СП 41-101-95, либо сам выбрать схему на свое усмотрение. Описание и принцип работы 
всех схем приведен в отчете. Для просмотра достаточно один раз сформировать отчет. 
7. Далее нажимаем кнопку «Расчет». 
В зависимости от выбора схемы производится расчет по подбору теплообменного оборудования (см. рис. 51). 

 
Рис. 51 

 
Предлагается к выбору несколько типов теплообменников фирмы «Ридан» с различными типов каналов. 
Пользователь может скорректировать выбор количества пластин по своему усмотрению, поставив галочку 
«изменить» и ввести произвольное количество пластин. Для нового определения резерва мощности, 
площади теплообмена и ориентировочной цены необходимо нажать кнопку «Перерасчет». Количество 
пластин необходимо корректировать таким образом, чтобы резерв мощности находился в пределах 5-10%. 
Этого будет достаточно для правильного подбора теплообменника. Желательно выбирать тип 
теплообменника с наименьшим номером, так как он будет наиболее эффективен. 
При желании можно подобрать свой тип теплообменника другого производителя, ориентируясь на 
площадь теплообмена. Дополнительно можно воспользоваться задачей (меню «Задачи» главного окна) 
«Расчет и выбор теплообменника», где можно посмотреть габаритные размеры выбранного 
теплообменника и с учетом площади теплообмена осуществить подбор нового теплообменника другого 
производителя. Стоимость теплообменника в этом случае можно указать с сайта производителя. 
Не забудьте указать стоимость теплообменников. 
8. Далее осуществляем выбор циркуляционного насоса. Для этого необходимо нажать кнопку 
«Подбор циркуляционного насоса» (см. рис. 51). 
В появившемся окне «Подбор циркуляционного насоса» (см. рис. 52) для правильного подбора 
циркуляционного насоса системы ГВС необходимо указать длину системы и длину самой неблагоприятной 
линии. Пример расчета системы рециркуляции ГВС приведен в этом же окне. 
Если есть трудности по определению длины системы, то можно указать в ячейке напротив тоже значение, 
что и значение длины самой неблагоприятной линии. Длина системы определяет расход ГВС для выбора 
типа циркуляционного насоса. Если значение необходимого расхода окажется меньше чем расход, 
определенный по расчетно-максимальной нагрузке, то выбор насоса будет склоняться в сторону 
максимального расхода, определенного по максимальной нагрузке. Далее в следующем окне (см. рис. 53) 
всегда можно будет скорректировать значения напора и расхода для выбора циркуляционного насоса. 
После ввода значений в соответствующие ячейки нажимаем кнопку «Подобрать циркуляционный насос». 
Появляется окно «Характеристики насоса» (рис. 53). 
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Рис. 52 
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Рис. 53 

В верхней правой части окна «Характеристики насоса» указывается расход, выраженный в т/ч, и напор, 
выраженный в метрах. Согласно этих данных необходимо произвести выбор наиболее подходящего 
насоса из всех предложенных. Согласно рис. 53 управляя кнопками «Вперед», «Назад» находим наиболее 
подходящий насос для рециркуляции в системе ГВС. Согласно рисунка для расхода 3,15 т/ч и напора 6 
метров наиболее подходящий насос это UPS 25-80 фирмы Grundfos. По данным характеристикам насоса 
можно выбрать насос другого производителя. Здесь же в окне изменяя расход и напор при нажатии на 
кнопку «Пересчет» можно посмотреть характеристики других типов насосов. После того как мы 
окончательно выбрали насос нажимаем кнопку «Выбрать». При этом появится надпись выбранного насоса 
и его ориентировочная стоимость как показано на рис. 52. При желании цену можно указать с сайта 
производителя, которую вы нашли в интернете и другого производителя насосов. В этом случае в отчете 
надо будет изменить название выбранного насоса на новое название самостоятельно, а также можно 
будет вставить новую характеристику уже нового насоса другого производителя (по усмотрению и 
желанию пользователя). 
Перед выходом из окна «Подбор циркуляционного насоса» необходимо указать фактическую цену в 
обязательном порядке. 
9. Далее согласно рисунка 51 определяем затраты, нажимаем кнопку «Затраты». 
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В появившемся окне (рис. 54) уже определены фактические цены на теплообменное оборудование и 
циркуляционный насос, которые мы указали ранее. Необходимо лишь указать другие капитальные затраты 
на свое усмотрение. Также здесь имеется строка для ввода другого оборудования, которое вы пожелаете 
использовать при составлении мероприятия. Итоговая сумма формируется автоматически, после 
заполнения ячеек необходимо нажать «Выход». 
 

 
Рис. 54 

 

10. Теперь можно формировать отчет. Нажимаем кнопку «Отчет». 
 
Цены на оборудование и услуги указаны согласно сайтов производителей на сентябрь месяц 2013 
года по курсу 32 рубля за доллар США. 
 

АНАЛОГИЧНО РАССМАТРИВАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ: 
«Установка терморегулирующих клапанов и циркуляционного насоса с электронным управлением» 
и «Установка инфракрасных сенсорных смесителей». 
 

1.6. Раздел «Удалить объект» - удаляет выделенный объект в основном окне. При 

удалении высветится окно, подтверждающее разрешение на удаление. 

 

1.7. Раздел «Перейти к форме» - для существующего объекта можно осуществить 

сразу переход к нужной форме раздела 1.4. Расчет здания (отопление + мероприятия). При 

этом открывается окно, в котором представлен перечень всех заполняемых окон (см. рис. 55). 

 

 
 

Рис. 55  
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2. Раздел меню «Задачи» 

В данном разделе программы приводятся примеры расчета различных задач. 

 
1. Выбор подмешивающего насоса 

2. Расчет нагревательных приборов 

3. Определение количества отопительных приборов 

4. Определение точки росы 

5. Определение физического износа здания 

6. Расчет диаметра сопла элеватора 

7. Расчет диаметра ограничительной шайбы 

8. Определение режимов работы элеваторного узла 

9. Составление динамики и определение удельных показателей эффективности 

10. Расчет срока окупаемости 

11. Расчет пола по грунту 

12. Расчет и выбор теплообменника 

Выборочно рассмотрим задачу 12 «Расчет и выбор теплообменника». 

2.1. Расчет и выбор теплообменника 

Для решения задачи по выбору и определению эффективности работы уже эксплуатируемого 

теплообменника необходимо указать мощность нагрева, параметры входа и выхода как греющего, так и 

нагреваемого теплоносителя, а также указать эффективность теплообменника в процентах. Для нового 

теплообменника эффективность можно выбрать 100%, для теплообменника, находящегося в эксплуатации 

несколько лет в пределах от 80 до 100 % (по усмотрению). Также эффективность можно подбирать по 

параметрам замеренных температур и производительности с определенным количеством установленных 

пластин. Окно просмотра представлено на рис. 2.1.1. Расчет можно производить по трем направлениям. 

1. Подбор теплообменников для наших исходных параметров. Достаточно ввести данные и нажать кнопку 

«Подбор теплообменников». При этом (см.рис. 2.1.1) будут определены: 

- возможные к использованию типы теплообменников (Тип ТО на рис. 2.1.1). Выбор производится стрелкой; 

- выбор типа каналов; 

- определение расхода и скорости теплоносителя как греющего, так и нагреваемого теплоносителя; 

- резерв мощности (обычно при выборе нового теплообменника резерв определяется значением близким к 

нулевому значению); 

- коэффициент теплопередачи; 

- площадь теплообменника; 

- и количество пластин для данного типа теплообменника; 

- также приведены габаритные размеры теплообменника. 
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Рис. 2.1.1 

 

2. Расчет теплообменника (рис. 2.1.2). 

При расчете теплообменника на эффективность его использования необходимо нажать кнопку «Сброс», 

выбрать тип теплообменника, тип канала, указать количество пластин. После этого нажимаем кнопку «Расчет 

теплообменника». В окне представленном на рис. 2.1.2 видно, что для нашего выбранного теплообменника НН 

№08 фирмы «Ридан» и типа выбранного канала «TL» при количестве пластин 30, результаты произведенного 

расчета. Рассчитываются те же параметры, что и для пункта 1. Обращаем внимание на резерв мощности равным 

7,8 %. Т.е. наш теплообменник при введенных замеренных параметрах 95/70 и 5/55 работает достаточно 

эффективно, так как резерв не превышает 10 %. 

Если резерв мощности был бы значительно больше чем 7,8 %, то в этом случае путем изменения 

эффективности теплообменника можно определить с какой эффективностью работает наш теплообменник, 

добиваясь чтобы значение резерва мощности было близкое к нулевому или к конкретно выбранному нами 

значению. Для случая, представленного на рис. 2.1.2 при нулевом резерве мощности эффективность 

теплообменника составит 93% (операцию можно проделать самостоятельно указав в графе эффективность 

теплообменника равную 93 и нажав кнопку «Расчет теплообменника»). 
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Рис. 2.1.2 

3. Расчет количества пластин для выбранного теплообменника аналогичен расчету пункта 1, с той лишь 

разницей, что мы выбираем конкретный тип теплообменника. 

По определенной площади теплообменника, количеству пластин и приведенным габаритным размерам 

можно подобрать другой тип теплообменника других производителей. 

 

3. Раздел меню «Материалы» 
 

В данном разделе программы приводятся выдержки некоторых нормативных документов (таблицы), которые 

используются при расчете удельных показателей в программе, а также некоторые технические характеристики 

оборудования. 

 

4. Раздел меню «Настройки» 
 

При первом запуске основное окно, при выборе меню «Настройки», будет выглядеть следующим образом, 

как показано на рис. 56. В данном случае необходимо создать рабочую папку (т.е. выбрать «Создать рабочую 

папку»), в которую можно будет помещать все диаграммы и графики в виде рисунков с расширением *.bmp при 

нажатии на кнопку соответствующего окна «Сохранить в раб. папке», к примеру, как показано на рис. 19, а также 

сохранять другие документы, которые пользователь будет создавать, к примеру в папке \Doc, которая будет 

создана в основной рабочей папке. Все отчеты, которые будут созданы, автоматически помещаются в папку \Doc 

основной рабочей папки, если она была создана. При выборе или создании другого объекта (потребителя) 
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старый вариант создаваемых документов заменяется на новый. Для постоянного сохранения документов 

(отчетов) с расширением *. RTF необходимо в соответствующем редакторе WORD сохранить документ через 

«сохранить как…» под новым названием. 

 

 
Рис.56 

 

При создании рабочей папки необходимо будет выбрать диск и ввести путь (по умолчанию «C:\EAZSS»), 

нажать кнопку «создать» и затем кнопку «выход», как показано на рис. 57. 

Комментарий: путь к рабочей папке не должен совпадать с папкой, в которой установлена сама программа. 

 
 

Рис. 57 

Если вы устанавливаете версию 4.01 взамен версии 3.01 то необходимо выбрать рабочую папку уже 

существующую, и когда появится окно (см. рис. 58) после нажатия на кнопку «Создать», где будет запрос 

на подтверждение создания рабочей папки в этой директории нажмите «ДА». 
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Рис. 58 

После создания рабочей папки меню «Настройки» основного окна будет выглядеть как показано на рис. 59. 

 
 

Рис. 59 

В данном разделе меню «Настройки» добавятся разделы: «Сделать копию базы данных», «Восстановить 

базу данных», «Изменить рабочую папку». При работе с программой в случае нарушения работы базы данных 

(что может случиться при аварийном выходе программы) и исключения потери данных необходимо периодически 

сохранять базу данных (т.е. воспользоваться разделом «Сделать копию базы данных»). При случае, данную базу 

данных всегда можно будет восстановить (даже при замене на новую версию программы при нажатии 

«Восстановить базу данных») (см. рис. 59). 

При восстановлении архива появляется окно (см. рис. 60), где предлагается выбрать архив для 

восстановления. Сохраненные архивы маркируются следующим образом: 

arcxx.xx.xxxx.xx.xx.xx.zip 
1 2 3 4 5 6  

1. день создания архива 

2. месяц создания архива 

3. год создания архива 

4. час создания архива 

5. минут создания архива 

6. секунд создания архива 
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Рис. 60 

Далее при нажатии клавиши «восстановить» происходит распаковка архива для восстановления и 

появляется окно (см. рис. 61) где требуется подтверждение для замены существующей базы. Надо иметь ввиду, 

что при восстановлении сохраненной базы данных старая база будет утеряна. 

Таким образом, мы можем перенести сохраненные данные из версии программы 3.01 в версию программы 

4.01, но при этом нужно указать уже существующую рабочую папку (см. рис 58  и описание к нему). 
 

 
Рис. 61. 

 

После создания рабочей папки, меню «Настройки» основного окна, как показано на рис. 59, будут 

добавлены 2 раздела: 

1. Восстановить отчетные формы (форма 1) 

2. Восстановить отчетные формы (форма 2) 

Данные разделы предназначены для восстановления отчетных форм в случае их нарушения (т.е. когда 

формирование отчета начинает происходить с некоторыми нарушениями, к примеру, вставки цифр в 

отчетные таблицы происходит с нарушением последовательности вставки). Необходимо просто зайти в 

меню настройки и нажать либо на первый вариант, либо на второй. На сохраненные данные и объекты 

это не оказывает никакого влияния. 

Здесь предложены два варианта отчетных форм, на тот случай, если формирование отчетных форм 

изначально происходит с нарушением (это может быть связано из-за настроек принтера на конкретном 

компьютере или ввода значений цифр с порядком десятичных знаков больше двух). Первая форма 

представлена с увеличенным шрифтом (14 пт Times New Roman), вторая с уменьшенным (12 пт Times 

New Roman). Вторая форма наиболее предпочтительна, так как имеет возможность включать вставку 

цифр в таблицы с большей разрядностью и большими значениями. 

Комментарий: Значения всех вводимых цифр в формы программы (а именно потребление в Гкал по 

месяцам) лучше производить с количеством десятичных знаков не более одного (по возможности). 
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